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HIGH POWER MARKA MANYETIK YAKIT DUZENLEME VE TASARRUF
CIHAZININ ISITMA KAZANI UZERINDE DENENMESI
ODTU Mak. Miih. Béliimii Deney Raporu
Deney No: 09-03-02-3-21-1

DENEY RAPORU

Asmer Enerji Ltd. Sti. tarafindan tiretilmekte olan ve sanayi tesislerinde kullanilan,
Kazan yakit giris borusu lzerine baglanan HIGHPOWER Marka 22 adet DHP-2 modeli
Manyetik Yakit Diizenleme ve Tasarruf Cihazi Orta Dogu Teknik Universitesi isitma
sisteminin bir pargas! olan 700.000 kcal/h kapasiteli Alarko marka kazan Uzerinde

test edilmistir.(Resim 1)

DENEYIN TARIFi

HIGH POWER marka Manyetik Yakit Diizenleme Ve Tasarruf Cihazinin denenmesi
amaciyla Alarko marka 812 KW gliciinde sicak su kazam secilmistir. Bu amacla
oncelikle kazan suyu ortam sicakhigina yakin bir degere getirilmis, kazan su cikisi kisa
devre edilerek kazan girisine baglanmis, bu sekilde kazanin dogalgaz ile isitilmasi
esnasinda kazan iginde sicaklik dagiliminin daha tekdiize olmasi saglanmisti. Daha
sonra brildr gahstinlarak ortam sicakligina indirilen kazan icindeki suyun &nceden
belirlenen bir sicakliga kadar isitilarak ¢ikmasi saglanmis ve bu sicakhga ciktiginda
briildr devreden cikarilmistir. Deney boyunca baca gazi sicakhg@nin  Slcimi
yapilmistir. Deney bitiminde kazandaki sicak su bosaltilarak kazan yine ortam
sicakhgina yakin sicakhkta su ile doldurulmug ve deneyler sonuglar hakkinda yeterli
kanaat elde edilene kadar tekrarlanmistir. Yukarida tarif edilen deney prosediirii
Manyetik Yakit Diizenleme Ve Tasarruf Cihazi yakit hattina monte edilerek ayni
sartlarda tekrarlanmistir. Deneyler sonucunda tilketilen toplam dogalgaz miktarn

Manyetik Yakit Diizenleme Cihazi takili degilken ve takih olmasi durumu igin

belirlenmistir.
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KAZANIN OZELLIKLERI
MARKA : ALARKO
TiP : ACK 3 - 700
KAPASITE : 700.000 kcal/h (812 kw)

BRULOR OZELLIKLERI
MARKA : LOMBARGHINI CALORECLIMA
TiP  :140 PM/ME 9800 1360
KAPASITE : 561 - 1200 kw

DOGALGAZ SAYAC OZELLIKLERi
MARKA : IMETER

Tip : IMRM G 65 DIN, mekanik
KAPASITE : 0,65 - 100 m*/h
DOGALGAZ OZELLIKLERI

Tablolarda belirtilmistir.
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5- YAKIT TOKETiMi iLK OLCUM DEGERLERI ( Tasarruf cihazi baglanmadan 6nce):

Resim 1.
Olgim 1 | Olgim 2 | Olgim 3 | Ortalama

Ortam Sicakhigi (‘'C) 234 23,8 239

Deney Suresi (dk, sn) 1EDS 11,54 11,58

Kazan Suyu Basinci (mSS) 155 15,5 15,5

Kazan Suyu ilk sicakhg! ('C) 23 23 23

Kazan Suyu Son

sicakhg ('C) 76 Vi 75
| Dogalgaz Sicakhidi ('C) 24 6 252 252

Dogalgaz Basincl (mbar) 32 32 32

Dogalgaz Sayaci itk Endeksi (m3) 2218,942 |1 2235,104 | 2251,200

Dogalgaz Sayaci Son Endeksi (m3) 2235,104 | 2251,200 | 226727

Tiketim Miktan (m3) 16,162 | 16,096 16m
1'C lik artis icin harcanan dogalgaz miktari (m3) 0,30494 |0,30954 |@%3
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6- YAKIT TUKETiMi SON OLCUM DEGERLERI ( Tasarruf cihazi baglandiktan sonra):
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Olcim 1 |Olcim 2 | Olcim 3 | Olciim 4 | Ortalama
Ortam Sicakhgi ('C) 24 24 24,6 24,5
Deney Siresi (dk, sn) 11,53 11,48 152 11,47
Kazan Suyu Basinci (mSS) 155 15,5 185 15.5
Kazan Suyu Ik sicakligi ('C) 23 23 23 23
Kazan Suyu Son ;
sicakhgl ('C) 78 77 78 78
Dogalgaz Sicakhidi ('C) 254 256 256 254
Dogalgaz Basinci (mbar) 32 32 32 32
Dogalgaz Sayact lik Endeksi (m3) 2267,275 | 2283,223 | 2298,933 1 2314,775
Dogalgaz Sayaci Son Endeksi (m3) 2283,223|2298,933|2314,775]2330,478
Tuketim Miktari (m3) 15,048 15.71 15,842 =15, 708,
1'C Iik artis igin harcanan dogalgaz miktari (m3) 0,28996 |0,29093 |0,28804, |0.28551 ~|'0,28816
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Cihazh ve Cihazsiz 8lcim ortalamalarina gore elde edilen Tasarruf orani:

B ((0,30787-0,28816)/0,30787)*100=| 6,40 % ]

SONUC v

Stcak Su Kazami yakit giris borusu lizerine HIGH POWER Manvyetik yakit diizenleme ve
tasarruf cihazi uygulandiktan sonra 1,6 ton suyun sicakbigmi 1 °C arttirmak icin

yakilan dogalgaz sarfiyatinda %6,40 azalma tespit edilmistir.

Cihazh ve cihazsiz durumiarda yapilan baca gazi diclimlerinden elde edilen sonuca
gore, cihazh durumda baca gazi sicakhii, aym sartlardaki cihazsiz durumdaki baca gazi
sicakhigindan daha yiiksek dlgitimiistir. (Cihazsiz: 160,5 °C Cihazh: 163,8 °C)

Bu sonuglar yakitta Manyetik Yakit Diizenleme Ve Tasarruf Cihazinin etkisi ile daha iyi
yanma oldugunu gdstermekte olup, sistemde baca gazi kontrolii olmasi halinde bu
artan sicaklik ile ilave tasarruf elde edilebilecektir. Bu arada briiloriin itk atesieme
stiresinin Manyetik Yakit Diizenleme Ve Tasarruf Cihazimin baglanmasindan sonra
yaklasik %20 oraninda kisaldig! tespit edilmistir.

Test yapilan kazanin ve brilériniin yeni olmasi ve kazan veriminin cok yiiksek
olmasina ragmen elde edilen bu tasarruf oranlarinin, kazanin ve briilériin normal bir
kullamim siireci icinde olmast durumunda ve veriminin ortalama degerler diizeyinde

kalmasi halinde daha da artacag beklenmektedir.
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